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REPUBLIQUE FRANCAISE Dossier n°AT 085 084 23 50004
Commune d’ESSARTS EN BOCAGE Date de dépét : 16/03/2023

Demandeur : Commune d'Essarts en Bocage
représentée par Monsieur RIFFAUD Freddy

Pour : remplacement de 5 fenétres dont 3 fenétres de
désenfumage et pose de store au niveau de la salle des
fétes communale

Adresse travaux : Place de la Mairie - Les Essarts &
ESSARTS EN BOCAGE (85140)

Arrété d'autorisation de travaux
d’un Etablissement Recevant du Public

Le Maire d’Essarts en Bocage,

Vule Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2212-2,

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-11 et R123-46,

Vu le décret modifié n°95-260 du 8 mars 1995 relatif 3 la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité,

Vu I'arrété du 1°" aoiit 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R111-19 4 R111-19-6 du Code de
la Construction et de I"Habitation relatives & ’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,

Vu l'arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R111-19-7 et R111-19-11 du
Code de la Construction et de PHabitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives & laccessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations
existantes ouvertes au public,

Vu l'arrété modifié du ministre de |'intérieur du 25 juin 1980, portant réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1% 3 la 4*™ catégorie, complété par 'arrété
du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de ia 5%™ catégorie,

Vu I'arrété du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements de type L,

Vu Pavis favorable assorti des prescriptions de la Commission de Sécurité de I’Arrondissement de la Roche-sur-Yon en
sa séance du 9 mai 2023,

ARRETE

Article 1°
L'établissement recevant du public dénommé Communes d'Essarts en Bocage représenté par
Monsieur RIFFAUD Freddy, d'activité principale : salles polyvalentes non visées par le type X {salle polyvalente qui
n’a pas une destination unique) type principal de type L, classé en 3*™ catégorie, pour un effectif public de 320
personnes, situé place de la Mairie - Les Essarts & ESSARTS EN BOCAGE (85140}, est autorisé a réaliser le projet ayant
fait objet d’une demande de I'AT 085084 2350004 3 compter de la date 3 laquelle 'arrété, rendu exécutoire, est
notifié a I'exploitant.

Article 2
Cette autorisation est subordonnée & la réalisation des prescriptions émises par la Commission de Sécurité de
FArrondissement de la Roche-sur-Yon, en sa séance du 9 mal 2023, a savoir :
1. R.143-38 du Code de la Construction et de PHabitation :

>  Visite de réception nécessaire :
¢ Solliciter auprés du maire au moins un mois avant ouverture le passage de la commission de
sécurité afin qu’elle procéde a la réception des travaux.
= Founir au maire et au SDIS, dés la fin des travaux et au minimum 3 jours ouvrés avant la
date prévue pour la réception {mall : secretariat-sprev@sdis-vendee.fr) :
o L'attestation de solidité datée et signée du maitre d’ouvrage,

Les inf i damns ce di font I"objet 4’vm traitement automatisé, Vous pouver obteniy ication des i i inatives vous e, 5 né ire, 1es faire
rectifier, en vous adressant au Bervice Foncier - Urbanisme,
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o L'attestation de solidité ou de non affectation de la solidité datée et signée de
Porganisme agréé,
o Le rapport de vérification réglementaire aprés travaux effectué par I‘organisme
agréé.
Compte-tenu de |a nature des travaux, la visite de réception pourra se faire en méme temps que la prochaine visite
périodique de sécurité qui aura lieu au cours de Pannée 2026.
2. 2. R.143-3 du Code de la Construction et de I'Habitation — R.143-34 du Code de la Construction et de
FHabitation :
Falre sulvre d’effet les prescriptions émises dans les PV des derniéres commissions de sécurité {périodiques et
réception des travaux).

Article 3
L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction &t
de I'habitation et du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.
Tous les travaux qui ne sont pas soumis 4 permis de construire mais qui entrainent une modification de la distribution
intérieure ou nécessitent |'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis & des
exigences réglementaires, devront faire I'objet d'une demande d'autorisation. I} en sera de méme des changements de
destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des
aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de ['établissement.

Article 4
La présente décision pourra faire I'objet d’un recours formé devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
deux mois & compter de sa notification.

Article 5
Le présent arrété sera notifié a 'exploitant et une copie sera transmise 3 :
- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission - S.1.D.P.C.
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours {Secrétariat de la sous-commission
spécialisée)
- Monsieur RIFFAUD Freddy représentant de Pétablissement recevant du public Commune d'Essarts en
Bocage

Fait a Essarts en Bocage, le 12/05/2023

Le Maire d’Essarts en Bocage,

Certifié exécutoire par le Maire

I e enrtenresnanses

PUDIIE 1@ cuever e emreverensens

Recu par le Représentant de I'Etat
le...

[- DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers {notamment obligations contractuelles ; -
servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d’ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; régles contractuelles
| figurant au cahier des charges du lotissement ...) qu’il appartient au destinataire de Vautorisation de respecter.

Les infarmati dams ce d font I'objst d’anrailement automatisé, Vous ponvez obtenir ication des i i inalives vous et, si néesaaire, les faire
reciifier, en vous sdressant su Service Foncier - Urbanisme.
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PREFET
DE LA VENDEE

Liberet
Lpalits |
Fraternité

COMMISSION DE SECURITE DE ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON
Procés-verbal de la séance du 9 mai 2023

SALLE POLYVALENTE DES ESSARTS

Etude de Pautorisation de travaux n°850842350004

(remplacement de 5 fenétres au sein de |a salle polyvalente, dont 3 disposant d'un
systéme de désenfumage naturel)

Références de I'établissement:  Identifiant unique de |'établissement : E08402207.000

Coordonnées de Pétablissement : Place de la Mairie - LES ESSARTS - 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
Tél. : 02 5162 97 14

Références du dossier

Demandeur : M. le Maire de la commune d'Essarts-en-Bocage

Service instructeur : commune d’Essarts-en-Bocage

Date de dépdt en mairie : 16 mars 2023

Date de réception au SDIS : 20 mars 2023

Numéro de dossier Prevarisc : 74090

Dossier étudié par : Lieutenant Pierre Billard

Classement
Activité principale : Salles polyvalentes non visée par le type X (salle polyvalente qui n‘a pas ‘
{

une destination unique)
Type principal ; L Catégorie:  3d¢me Effectif total : 320

Etajent présents :
Membres de |a conimission

= Mme Claudie Robert, présidente de la commission.

= Cdt Xavier Guéguen, service départemental d‘incendie et de secours.

* Mme Marie-Christine Meunier , direction départementale des territoires et de la mer.
M. le Maire des Essarts-en-Bocage a émis un avis favorable par courrier du 26 avril 2023.

Textes de référence

» Code de la construction et de I'habitation et notamment ses articles L. 122-3, L. 1411 et -2, L. 143-
12a-3, R. 122-1, R. 143-1 aR. 143-47, R. 184-4, R. 184-5,

« Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. -

= Décret '95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif & la ission_consultative de Sé vrité et
d'accessibilité et sa circulaire d'application du 22 juin 19@.58‘3? éfe an"exs 5 mon armét

« Arrété du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements de type@D date du

Liste des documents étudieés

Un courrier de la mairie d'Essarts-en-Bocage en da

Un-jeu de plans.
Une notice de sécurité en date du 16 mars 2023.

Un imprimé CERFA avec engagement de soliclitées

3.Le Maire,
reddy RIFFAUD
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Descriptif de I'établissement

L'établissement, & rez-de-chaussée (RDC) haut et bas, d'une surface av sol d'environ 400 m?
se compose de la fagon suivante

- RDC haut :

1 salle de 320 m? avec espace scénique adossé

1 espace bar .
"1 bloc sanitaire

1local réserve

1local chaufferie, accessible depuis I'espace scénique par passage d'un SAS

- - * L] L

-RDC bas:

1 grande cuisine fermée

1 local poubelles accessible depuis l'extérieur

1 hall d'entrée i

2 blocs sanitaires

1 armoire é&lectrique avec présence d'une centrale SSi de catégorie A (DAI par systéme VESDA
dans les faux plafonds de |a salle)

Descriptif du projet

Le projet consiste au remplacement de 5 fenétres au sein de la salle polyvalente, dont 3
disposant d'un systéme de désenfumage naturel par treuil.
La taille des fenétres ainsi que le systéme d'ouverture du désenfumage sont remplacés a I'identique.
Des stores occultant seront mis en place, et ceux-ci disposent d'un classement de réaction au feu

B-s2.DO, fourni dans le dossier.

Propositions de prescriptions
1-RJ43-38 du Code de la Construction et de I'Habitation
Visite de réception nécessaire :

- Solliciter auprés du maire au moins un mois avant ouverture le passage de la commission de

sécurité afin qu'elle procéde 2 la réception des travaux.

- Fournir au maire et av SDIS, dés la fin des travaux et au minimum 3 jours ouvrés avant la date
prévue pour la réception (mail : secretariat-sprev@sdis-vendee.fr) :

« 'attestation de solidité datée et signée du maftre de l'ouvrage,

» I'attestation de solidité ou de non affectation dé la solidité datée et signée de l'organisme

agréé,
« le rapport de vérification réglementaire aprés travaux effectué par 'organisme agréé

Compte tenu de la nature des travaux, la visite de réception pourra se faire en méme temps que
la prochaine visite periodique de sécurité qui aura lieu au cours de Fannée 2026.

2 - R143-3 du Code de Ja Construction et de I'Habitation . -- R143-34 du Code de |a Construction et
de |'Habitation
Faire suivre d'effet les prescriptions émises dans les PV des derniéres commissions de sécurité
(périodiques et réceptions de travaux).

Analyse de risque/Observations
Au vu des documents présentés, les éléments apportés respectent la réglementation en
vigueur, et les travaux projetés ne laissent pas apparaitre de remarque sur un danger particulier.

Procaswerbal de séance du 09j05/2028 - SALLE POLYVALENTE DES ESSARTS — ESSARTS-EN-BOCAGE
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Avis de la commission
La commission émet un avis favorable & la réalisation dv projet.

La présigente,

£] W

()
Claudie Robert

Destinataires : les membres de la commission.

La décision du maire doit &tre notifiée par ce dernier 2 I'exploitant, soit par voie administrative, soit
par lettre recommandée avec accusé de réception (article 1..122-3 du code de la construction et .de

I'habitation).

Procts-verbal de séance du 09052023 - SALLE POLYVALENTE DES ESSARTS ~ ESSARTS-EN-BOCAGE
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