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Département de la Vendée
Commune d’Essarts en Bocage

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE D’AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

EGLISE SAINT-PIERRE

Le Maire d’Essarts en Bocage,
Vu les articles L.2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de 'Urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L.462-1&2, R.111-19-17, R.423-23 4 -49, R.423-70,
R.431-30;

Vu le Code de la Construction et de I’Habitation et notamment ses articles L.111-8, 1.123-1 & -4, R111-19-17,
R.123-1a55,R152-63-7 ;

Vu I'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif 3 la commission consultative de sécurité et d’accessibilité et sa
circulaire d’application du 22 juin 1995 ;

Vu I'arrété du 21 avril 1983 modifié relatif aux établissements de type V ;

Vu I'avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de I'Arrondissement de La Roche-sur-
Yon dans son procés-verbal en date du 06/06/2023 ;

ARRETE

Article 1
L’établissement recevant du public dénommé « EGLISE SAINT-PIERRE » situé rue du Général de Gaulle —
Les Essarts & ESSARTS EN BOCAGE (85140), classé en activités : Eglise de type V de 2¥"® catégorie, avec un
effectif public de 1 000 personnes, est autorisé a poursuivre son exploitation, & compter de la date a laquelle
I'arrété, rendu exécutoire, est notifié a I'intéressé.

Article 2
L'exploitant est chargé de réaliser, sans délai, les prescriptions listées ci-aprés, afin de mettre I'établissement en

conformité avec la réglementation en vigueur :

1. Doter I'établissement d’un téléphone urbain fixe pour alerter les secours (MS 70) — prescription déja
émise en 2018.

2. Limiter & 19 personnes en simultané I'accés a la crypte, en apposant une signalétique adaptée en haut
de l'escalier (CO 3851 et R.143-41 du CCH).

3. Lever les 2 observations restantes sur le rapport de vérification des installations de chauffage, établi
par I'entreprise Delestre en date du 23 avril 12023 (CH 58). A I'issue tracer ces levées sur le registre de
sécurité (R.143-44 du CCH).

Rappel
Les travaux qui conduisent a la création, Faménagement ou la modification d’un établissement recevant du

public ne peuvent étre exécutés qu’aprés autorisation délivrée par I'autorité administrative (L.111-8 du CCH).
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Le responsable de I'établissement, le Commandant de Gendarmerie de Les ESSARTS sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de I'exécution du présent arrété, dont une ampliation sera transmise a :
- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission — S.1.D.P.C.
- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-
commission spécialisée)
- Monsieur RIFFAUD Freddy, Maire et Gérant de I’établissement recevant du public.

Fait & Essarts en Bocage, le 22/06/2023

Le Maire d’Essarts en Bocage,

Certlfle execu 0]{}: zar le Maire

Publle Ie ..... ij(.z ZL 73
Regu parl Représentant de I'Etat
26 ubT Ial3.



