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Département de la Vendée
Commune d’Essarts en Bocage

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE D’AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

SALLE POLYVALENTE — FOYER RURAL

Le Maire d’Essarts en Bocage,
Vu les articles L.2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L.462-1&2, R.111-19-17, R.423-23 a -49, R.423-70,
R.431-30;

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation et notamment ses articles L.111-8, L.123-1 a -4, R111-19-17,
R.123-1 455, R152-6 a-7;

Vu I'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation du reglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif a la commission consultative de sécurité et d'accessibilité et sa
circulaire d’application du 22 juin 1995 ;

Vu I'arrété du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements de type L ;
Vu I'arrété du 21 juin 1982 modifié relatif aux établissements de type N ;
Vu I'arrété du 12 juin 1995 modifié relatif aux établissements de type S ;

Vu l'avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de I’Arrondissement de La Roche-sur-
Yon dans son procés-verbal en date du 10/10/2023 ;

ARRETE

Article 1
L'établissement recevant du public dénommé « Salle polyvalente — Foyer rural » situé Place de I'Eglise -
Boulogne a ESSARTS EN BOCAGE (85140), classé en activité principale : salle polyvalentes non visées par le
type X (salle polyvalente qui n’a pas une destination unique) et d’activité secondaire : Bars, bibliothéque de
type principal : L et de type secondaire : N et S de 4*™ catégorie, avec un effectif public de 227 personnes, est
autorisé a poursuivre son exploitation, a compter de la date a laquelle I'arrété, rendu exécutoire, est notifié a
I'intéressé.

Article 2
L’exploitant est chargé de réaliser, sans délai, les prescriptions listées ci-aprés, afin de mettre |'établissement en
conformité avec la réglementation en vigueur :

1. Faire vérifier annuellement I'ensemble des appareils de cuisson par un technicien compétent ainsi que
les conduits d’évacuation d‘air vicié, buées, graisses, fumée, ramonage, vérification de la
vacuité/dégraissage et le mentionner sur le registre de sécurité (GC 21 et 22 et R.143-44 du CCH).
(Prescription immédiate déja émise en 2017). A I'issue faire parvenir au secrétariat de la commission
le rapport de vérification (R.143-41 du CCH).

2. Pour rappel uniquement:

Supprimer tous les systémes destinés a bloquer les portes utilisables en évacuation, notamment sur
les portes entre la salle 8 manger et la cuisine (R.143-13 du CCH).



Rappel
Les travaux qui conduisent a la création, 'aménagement ou la modification d’'un établissement recevant du

public ne peuvent étre exécutés qu’apres autorisation délivrée par I'autorité administrative (L.111-8 du CCH).
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particuliérement, celui de la restauration scolaire et des associations (MS 47) (Reprise de la
prescription 4 de la VP de 2017).
Faire identifier auprés des services de secours le téléphone servant a alerter les secours (MS 70).
Rédiger et mettre a disposition du personnel un mémento de sécurité expliquant sommairement :
e Le fonctionnement des équipements techniques ;
e La manoezuvre des organes de sécurité (arrét électrique — gaz — climatisation/ventilation) ;
e Le fonctionnement de la hotte, éclairage de sécurité, systeme de détection incendie,
désenfumage, porte DAS, etc.).
Un modéle de mémento de sécurité adaptable a votre établissement est téléchargeable sur le site du
SDIS 85 {https://www.sdis85.com/conseils-et-prévention/ (MS72).
Lever 'observation administrative restante sur le rapport de vérification thermiques fluides de 2023
fait par 'APAVE (GZ29 et GZ30).
A l'issue tracer cette levée sur le registre de sécurité (R.143-44 du CCH).
Mettre a jour les plans d’évacuation présents en faisant apparaitre le local servant de foyer des jeunes
{Msa1).
A Vissue faire parvenir au secrétariat de la commission un scan du plan mis a jour (R.143-41 du CCH).
Pour donner suite a la visite du foyer des jeunes et au constat de la commission, celle-ci demande a
l'exploitant de :
e Sassurer que le degré de réaction au feu des canapés et autres immobiliers présents soit
conforme au réglement de sécurité (AM15 a AM18) ;
e Fournir au secrétariat de la commission de sécurité les documents nécessaires (R.143-13 du
CCH).
La commission recommande également a 'exploitant et aux utilisateurs ;
s De s'assurer que Fensemble des mobiliers ou autres éléments n’entravent pas la vacuité des
issues de secours présentes ;
e De s’assurer qu’aucun dépét de matiéres a potentiel calorifique important soit présent dans
ce local {R.143-13 du CCH).

Article 3
Le responsable de I'établissement, le Commandant de Gendarmerie de Les ESSARTS sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de I'exécution du présent arrété, dont une ampliation sera transmise a :

Publle le..
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- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission - S.1.D.P.C.

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-
commission spécialisée)

- Monsieur RIFFAUD Freddy, Maire et Gérant de I'établissement recevant du public.

Fait a Essarts en Bocage, le 30/11/2023

Le Maire d’Essarts en Bocage,
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