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Département de fa Vendée
Commune d’Essarts en Bocage

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE D’AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION
D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

MOULIN DE L’ANSONNIERE — Maison du Meunier

Le Maire d’Essarts en Bocage,
Vu les articles L.2212-1 et 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L. 425-3, L.462-1&2, R.111-19-17, R.423-23 & -49, R.423-70,
R.431-30;

Vu le Code de la Construction et de |’Habitation et notamment ses articles L.111-8, L.123-1 a -4, R111-19-17,
R.123-1a55,R152-6a-7;

Vu I'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif a la commission consultative de sécurité et d’accessibilité et sa
circulaire d'application du 22 juin 1995 ;

Vu l'arrété modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1% 4 la 4%™ catégorie, complété par
l'arrété du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 58™ catégorie,

Vu I'arrété du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le reglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX),

Vu I'avis favorable assorti de prescriptions de la Commission de Sécurité de I'Arrondissement de La Roche-sur-
Yon dans son procés-verbal en date du 10/10/2023 ;

ARRETE

Article 1
L’établissement recevant du public dénommé « Moulin de I'Ansonniére — Maison du Meunier » situé lieu-dit le
Moulin de 'Ansonniére — Les Essarts & ESSARTS EN BOCAGE (85140), classé en activités : salle de formations de
type R de 5™ catégorie, avec un effectif public de 48 personnes dont 9 hébergées, est autorisé a poursuivre
son exploitation, a compter de la date a laquelle I’arrété, rendu exécutoire, est notifié a I'intéressé.

Article 2
L'exploitant est chargé de réaliser, sans délai, les prescriptions listées ci-aprés, afin de mettre I'établissement en
conformité avec la réglementation en vigueur :
1. Envue de la réflexion sur la demande de changement d’activité en type L :
Faire parvenir a la commission les documents suivants :

e Un ou plusieurs plans cdtés indiquant les largeurs des passages affectés a la circulation du
public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour Pévacuation
de chaque niveau de la construction, en tenant compte des différents types et situations de
handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ;

e Les moyens de secours présents

e Ladéclaration écrite du maitre d’ouvrage précisant les activités souhaitées (R.124-22 du CCH).

A lissue et aprés étude, par les services instructeurs, ce changement d’activité pourra étre validé en
séance de CSA en salle (R.143-13 du CCH).
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commission de sécurité.

Remettre en service les 3 BAES HS lors des essais effectués sans alimentation électrique (EL 19).

A lissue tracer ces levées sur le registre de sécurité (R.143-44 du CCH).

Lever les 2 observations d’ordre administratif restantes sur le dernier contréle triennal du SSI effectué
par la SOCOTEC en date du 11/10/2021 (MS73).

A l'issue tracer ces levées sur le registre de sécurité (R.143-44 du CCH).

Pour rappel et information a I’exploitant : (reprise et modification de la prescription 3 de la VP de
2018).

La commission constate que I'établissement est actuellement classé en Rh de 5°™ catégorie et
posséde un SSI de catégorie A vérifié annuellement par un technicien compétent et tous les 3 ans par
un organisme agréé.

La commission informe Vexploitant que pour un ERP de type Rh de 5%™ catégorie, les obligations
suivantes :

e § 1. Les systémes de détection automatique incendie, les installations de désenfumage et les
installations électriques dans les établissements avec locaux a sommeil doivent étre vérifiés a
la construction (Arrété du 08/11/2004) et avant ouverture, par des personnes ou des
organismes agréés. De plus, un contrat annuel d’entretien des systemes de détection
automatique d’incendie doit étre souscrit par I'exploitant.

e § 2. En cours d'exploitation, I'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens
compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des
équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électrigues,
appareils de cuisson (Arrété du 10/10/2005), circuits d’extraction de Pair vicié, des buées et
des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des flots,
ascenseurs, moyens de secours, etc.).

e § 3. lexploitant peut étre mis en demeure, aprés avis de la commission de sécurité, de faire
procéder a des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque
des non conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation.

La commission recommande a I'exploitant de :

e Retirer tout systéme de blocage sur les portes munies de ferme-porte (R.143-13 du CCH)

e Doter la porte de la cuisine servant d’issue de secours (BAES présent) d’'un bouton moleté
(R.143-13 du CCH).

Les travaux qui conduisent a la création, 'aménagement ou la modification d’un établissement recevant du
public ne peuvent é&tre exécutés qu’aprés autorisation délivrée par I'autorité administrative (L.111-8 du CCH).

Article 3
Le responsable de I'établissement, le Commandant de Gendarmerie de Les ESSARTS sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de I'exécution du présent arrété, dont une ampliation sera transmise a :
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- Monsieur le Préfet de la Vendée : Secrétariat de la Commission - S.1.D.P.C.

- Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (Secrétariat de la sous-
commission spécialisée)

- Monsieur RIFFAUD Freddy, Maire et Gérant de ’établissement recevant du public.

Fait & Essarts en Bocage, le 30/11/2023

Le Maire d’Essarts en Bocage,
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